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1. Localização da obra 
A obra em questão está localizada Avenida Brasil, na cidade de Almirante Tamandaré do Sul, no estado do 
Rio Grande do Sul 
 

2. Objetivo 
Descrição das informações técnicas do projeto de extensão de rede de MT com instalação de transformador 
de 45kVA do futuro loteamento residencial, cujo objetivo é suprir a demanda de energia elétrica das futuras 
residências do loteamento de propriedade de Claudionor da Silva Meira. 
 

3. Normas e regulamentos 
O presente projeto foi desenvolvido com base nas normas da ABNT, RIC-BT da Eletrocar, Critérios de 
Elaboração de Projetos, Padrão de Estruturas e Planilha de Cálculo Mecânico (Anexo 10) da RGE (Rio 
Grande Energia). 
 

4. Características da rede de MT/BT 
A extensão de rede de MT do loteamento para instalação de 1 transformador trifásico de 45kVA será 
executada com condutores isolados de bitola 70mm2 numa distancia total de 120 metros de forma a atender 
os consumidores com energia elétrica de qualidade e de acordo com os níveis de tensão normatizados. 
 

5. Iluminação pública 
As luminárias deverão ser padrão Eletrocar, com relé fotocélula deverão ser instaladas nos postes 
especificados em planta construtiva, considerando a instalação de lâmpadas de vapor de sódio de 100W.  
 

6. Aterramento 
O aterramento do neutro nos finais de rede de BT e dos cabos mensageiros das redes de MT compacta 
deverão ser executados através de uma haste de aterramento, sendo que nenhum ponto do circuito 
secundário deve estar afastado mais de 100m de um ponto de aterramento. As hastes de aterramento devem 
ser cobre alta-camada 5/8” tipo Cooperweld de 2400mm. 
 

7. Considerações gerais 
O projeto que acompanha o presente memorial se faz necessário para aprovação da construção das redes 
elétricas de MT/BT. A execução da obra, objetivo do presente memorial, em suas generalidades e detalhes 
construtivos, expressamente relatados ou não nos itens acima deve obedecer fielmente às prescrições 
estabelecidas pela concessionária ELETROCAR/RGE, em suas padronizações. Os materiais e equipamentos 
empregados devem ser obrigatoriamente os descritos acima. A planta referente a este memorial segue em 
anexo.  
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