Orlando Glasenapp
Engenheiro de Seguranga do Trabalho
CREA/RS 102384

E-mail: orlando(@ciinet.com.br

ANEXO “G”

MEMORIAL DESCRITIVO DA ILUMINA C/ff O DE EMERGENCIA E SINALIZACAOQ DE
SAIDAS

1. DADOS DO PREDIO:
1.1 Identiﬁcagéo: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL

1.2 Endere¢o: RUA MARIO LINK

1.3 Responsavel Técnico: Eng. Civil e Seguranga do Trabalho Orlando Glasenapp

2. DADOS DO SISTEMA:
2.1 - Localizac@o da central; -----=-----===onu---

2.2 - Capacidade/alimentagdo: ------------=----

a. Das Baterias: (A/H) b. N° de baterias:
¢. Do gerador: (KVA). d. Tensdo de saida:
e. Carga maxima admissivel:(W) f. Duracdo de funcionamento:

g. Localizacdo:
2.3 - Luminarias:

a. tipo e poténcia: (W) 110 W (bloco autdnomo 2 x 55 W)

b. Quantidade: 02 c. Poténcia total: 220 (W)
2.4 - Sinalizagdo de Saidas:

a. tipo e poténcia: (W) 16 W (bloco autonomo 2 x 8W)

b. Quantidade : 04 c. Poténcia total: 64 (W)
2.5 - Simbologia e convenc¢des:

- Observar NBR-10898.

3 - OBSERVACOES: A localizagdo da iluminaciio de emergéncia e sinalizg¢fio de saidas conforme planta.
Carazinho, RS, 21 de Maio de 201 ,

ENG. ORLANDO GLASENAPP




