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I_I DESENHOS DE REFERENCIA
+ NUMERO DESCRICAO CODIGO
01/03 Planta Detalhes Instalagdio SPDA SPDA-01
A 02/03 Planta Cobertura e Malha de Aterramento SPDA-02
03/03 Planta Detalhe Fachada SPDA-03
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00 Elaboragdo 14/08/2013 Michel Rocha Leonardo P. Cassol
SISTEMA DE PROTEGCAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA) — NIVEL DE PROTEGAO Il REVISAO DISCRIMINAGAO DATA PROJETISTA REVISADO
1— Este sistema de protegdo dimensionado pelo método Gaiola de Faraday consiste na colocagdo de cabos de cobre nG horizontais na captagdo, ou cobertura metdlica de espessura ndoinferior a 0,5mm que também pode QUADRO DE REVISOES
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8t T ser utilizada na captagdo, ; DESENHOS FORNECIDOS PARA:
283 PROJETO: Michel Rocha ‘
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o5& 2— Caso venham a ser instaladas estruturas metdlicas no topo do prédio (antena coletiva TV, parabélica, placas de aquecimento solar, boilder de &gua quente, torres de ar—condicionado, dentre outros), deverd ser instalado DESENHO: Michel Rocha O coNHECIMENTO
2383 um masftro com captor tipo _..-.n_sxzs. superando a altura destas mw?ic—d.w. de 2 a 3 mtros, n_.m 3mun_o a RESPONSAVEL TECNICO: Eng. Leonardo P. Cassol |ASSINATURA DO CLIENTE: O ORGAMENTO
82 protege—las contra descargas diretas. Todas as estruturas no topo da edificagdo deverdo ser interligadas ao SPDA, ® APROVAGAO
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mm 8o J 3—As descidas serdo em cabo de cobre nu #16mm2 até a caixa de inspegdo e medigdo. Desta caixa até o anel de aterramento deve ser de cabo de cobre nu #50mm2, sendo este conectado ao anel através de solda CREA: 166751 RS wmxmocog
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I<53 . vy s Planta Cobertura e Malha de Aterramneto DATA: 14/08/2013
mw@m 4—No nivel do solo onde os pilares de concreto a vista, e facil acesso de pessoas, as descidas deverdo ser protegidas com eletroduto rigido de PVC de #¢1  devidamente fixado através de abragadeiras tipo "D, de modo a Planta Executiva (SPDA-02) RESP.: Michel Rocha
983 proteger os cabos contra danos mecdnicos. Para cada descida deverd ser instalada uma caixa de inspegdo suspensa, a 30cm do solo, provinda de conector de medigdo,
g S B W Mil Engenharia Elétrica LTDA ME - Cep 99950-000 - Tapejara/RS - Rua do Comércio, 1300 - Sala 215 (Galeria Lafayette)
S s | . _ . . ’ ’ ’ . . _ : Fone: (54) 3344 2309 - http://www.mil hariaeletrica.com.br - e-mail: mil. haria@gmail.
sNeg 5—Para cada descida deverd ser instalada o anel de aterramento com haste de aterramento tipo “Copperwled” 5/8”x2,40metros (alta—camada) e interligadas a 60cm do solo com cabo de cobre nu 50mm2 através de solda -.--- = e e e
smm.m QXO._.m—\_\SmOQ : (OF Projeto Elétrico, Telefonico e Légica Residencial, Predial, Comercial e IndUstrial - Projeto de Instalagdes Elétricas Industriais
.nwao.nma,w i . . . . r Projeto de Aterramento e SPDA - Projeto de Painéis Elétricos de lluminag&o, Forga e Comando - Emisséo Laudos Técnicos
g .mw = \ B . . - L. L. - . Ll et Projetos de Rede de Baixa/Média Tenséo - Projeto de Subestagbes Transformadoras e estudo de coordenagéo/seletividade
2258 6—No nivel do solo deverd ser feita a equalizagdo de potenciais da malha de aterramento do SPDA com o aterramento elétrio, telefénico, etc, Estudos de Viabilidade de Instalagéio de Grupos Geradores Diesel para Horario de Ponta - Consultoria e Gerenciamento
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mmmm K 7—0 sistema deverd ter uma manutengdo preventiva anual e sempre que atingido por descargas atmosféricas para verificar eventuais irregularidades e garantir a sua eficiéncia, CUENTE: Prefeitura Municipal de Almirante Tamandaré do Sul 1:50 14/08/2013
33 mm 0BRA: Sede Nova Prefeitura Municipal PROPOSTA: N141-R00 FOLA: BAGI
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5208 — N&o & fungdo do a protegdio de equipamentos eletro—eletrdnicos, para tal, os interessados deverdo adquirir supressores de surto individuais (protetores de linha) nas casas especializadas. LocA: Rua Mario Link A1 02/03
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